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INSTRUKCJA MONTAZU

UCHWYTOW OPLOTOWYCH ODCIAGOWYCH TYPU AWDG ... Z

WAZNE UWAGI

1. Montaz produktu powininny przeprowadzi¢ osoby posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i wiedze w
zakresie zasad bezpieczenstwa oraz zasad montazu osprzetu do gotych linii napowietrznych.

2. Przed przystgpieniem do montazu prosimy o zapoznanie sie z niniejszg instrukcja.

3. Firma SICAME Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub obrazenia
spowodowane montazem produktu niezgodnie z niniejszg instrukcja.

4. Uchwyty oplotowe katowe stuzg do mocowania nieizolowanych przewoddéw do izolatoréw wsporczych.

MONTAZ

1. Zamocuj jedno z ramion zaczynajgc od oznaczenia kolorystycznego, jak na Rys. 1.

Rys. 1.
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2. Rozpocznij owijanie ramienia zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az koricowka uchwytu oprze sie na
przewodzie, jak na Rys. 2.

Rys. 2.

3. Kontynuuj owijanie drugiego ramienia w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az do zakonczenia,
jak na Rys. 3.

Rys. 3.

SICAME Polska Sp. z 0.0., Putawska 366, 02-819 Warszawa
tel.: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30; biuro@sicame.pl; www.sicame.pl
NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego;
Kapitat zakladowy 5 520 000 zt. Kapitat wptacony 5 520 000 zt.



